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uC 20 o ~ & PARA SISTEMA DE DRENAGEM VER PROJETO ESPECIFICO UE = HIWALL
e H ' INTERLIGANDO AS UNIDADES EVAPORADORAS AO PONTO DE 01 HL N CAPACID] A | B
)Ll Th= ~ A VISTA FRONTAL oo
T WC. AL FEM. 01 | DRENAGEM DOTADO DE SIFAO, POSICIONAMENTO INDICADO = VISTA ERONTAL (Btu/h) (mm)(mm)(mm
_.O @ ' MERAMENTE ORIENTATIVO. 3 9.000 | 710 [ 190 [250
0 I 1S i % SPLIT HIWALL 12.000 | 790 | 198 |265
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) /. PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO. L )
} b-d ) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
./ 15 e
—_ RAMPA residente Hennedy SEMOB - PMPK
X . UNIDADE CONDENSADORA AXIAL VERTICAL 1 UNIDADE EVAPORADORA HIWALL
01- MEDIDAS EM CENTIMETROS ONDE NAO INDICADA A UNIDADE; ; 09 03 CAPACIDADE = 12.000 Btuh 38KCN12M5 0 06 CAPACIDADE 30.000 Btu/h 42MFCC30M5
02 - AS LINHAS FRIGORIFICAS DEVERAO SER ISOLADAS INDIVIDUALMENTE PONTO DE FORCA FORNECIDO COM CAIXA DE PASSAGEM 150x150x100mm, UNIDADE EVAPORADORA PARA FIXACAO NA PAREDE DIMENSAO = 843x370x563mm (LxPxA) / PESO = 21kg MIDEA (similar) DIMENSAO = 1250x255x325mm (LxPxA) MIDEA (similar)
COM TUBO ISOLANTE TERMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO REVESTIDO ESZ-E%'TS‘S'&? J‘;?S(J':SE-T(‘;V:EZEE'F;)F‘{OTEC:AO (HI WALL) ALIMENTACAO ELETRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 1,06KW / 4,9A PESO = 18,0kg- VAZAO DE AR = 1200 m?h
COM FILME FLEXIVEL COM ANTI UV, PARA TEMPERATURA SUPERIOR A 105°C .
REF = POLIPEX . HT INVERTER 10 02 UNIDADE CONDENSADORA AXIAL VERTICAL 02 0 UNIDADE EVAPORADORA HIWALL 00 05/09/2017 | CLEBSON EMISSAO INIGIAL ALEXANDRE
s SH) UNIDADE CONDENSADORA DESCARGA AXIAL VERTICAL CAPACIDADE = 9.000 Btu/h 38KCNO9M5 CAPACIDADE 22.000 Btu/h 42MFCA22M5
5 A PF 01 (SPLIT 30.000 BTU'S/H ' DIMENSAO = 443x370x563mm (LxPxA) / PESO = 20k MIDEA (similar) DIMENSAO = 998x240x322mm (LxPxA) MIDEA (similar) &
03 - TODA PASSAGEM DE DUTOS OU TUBULAGAO PELA ALVENARIA DEVERA SER 5 - PARA CAPACIDADE ACIMA ATE 30.000 BTU " 9 - X A
| VEDADA COM MATERIAL FLEXIVEL APOS A MONTAGEM: ALIMENTAGCAO ELETRICA = 220V / 2F+T/ 60 Hz/ 3,12KW / 16,8A ALIMENTAGAO ELETRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 0,82KW / 3,7A PESO= 13,5kg- VAZAO DE AR = 1050 m*h REV.| DATA POR DESCRICAO APROVADO -
04 - TODA A TUBULAGAO DE DRENO DEVERA SER ISOLADA COM TUBO FLEXIVEL PF 02 (SPLIT 22.000 BTU'S/H) 03 02 HNIDADE BV CRADORAFIWALL A9MECA18MS5 ~ GE
COM 10mm DE ESPESSURA REVESTIDO COM FILME PROTETOR ,DEVERAO SER ALIMENTAGAO ELETRICA =220V / 2F+T /60 Hz / 2,5KW / 11,1A > ] e o LxPxA MIDEA (similar) LEGENDA - REVISOES 85
MONTADAS COM INCLINAGAO MININA DE 2%, PASSAR POR UMA CAIXA SIFONADA PE 03 (SPLIT 18.000 BTU'S/H LY PONTO DE AGUA PARA MANUTENCAO ISAO = 920x223x292mm (LXPXA) =
OU SER DOTADO DE SIFAQ ANTES DE DESCARREGAR NO ESGOTO; (SPLIT 18. ) % (TORNEIRA DO TIPO PARA JARDIM), PESO = 12.0kg- VAZAO DE AR = 800 mh N° DO CLIENTE / OBRA 22
05 - A DISTANCIA ENTRE OS SUPORTES DE FIXAGAO DAS LINHAS FRIGORIFICA AHIMENTAGRO ELETRICA = 220V [ 27T 160 Hz [1,636W T 7.9 FORNECIDO JUNTO AOS CONDENSADORES 04 03 UNIDADE EVAPORADORA HIWALL 2
PLOTAGEM =1X 1 - - c , CAPACIDADE 12.000 Btu/h 42MFCA12M5 o
COLOR - 10E 152 E LINHA DE DRENAGEM DEVERA SER DE NO MAXIMO 200 cm; PF 04 (SPLIT 12.000 BTU'SH) DIMENSAO = 790x198x265mm (LxPXA) MIDEA (similar) 2%
DemsUHTE 07| 0 A EVITAR PONTO DE ORVALHO NA SUPERFICIE DA TUBULAGAO E ALIMENTAGCAO ELETRICA =220V / 2F+T / 60 Hz / 1,06KW / 4,9A D LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO FORNECIDA PESO = 8,0kg- VAZAO DE AR = 600 m*h CLENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE — g2
GOTEJAMENTO DA AGUA DE CONDENSAGAO CERTIFIQUE-SE QUE NAO HAJA PF 05 (SPLIT 9.000 BTU'S/H) JUNTO AOS CONDENSADORES UNIDADE EVAPORADORA HIWALL 1
N* ] COR |ESP.]  RACHADURA NO ISOLAMENTO; ALIMENTACAO ELETRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 0,82KW / 3,7A 05 02 CAPACIDADE 9.000 Btu/h 42MFCA09M5 PRESIDENTE KENNEDY .‘pac"fco § %
X ) imi OBRA A
L VERMERO % 1 07 - ONDE A EXPRESSAO "OU SIMILAR" FOR UTILIZADA, DEVE-SE ENTENDER DIMENSAO = 710x190x250mm (LxPxA) MIDEA (similar) EMEIEF BARRA DE MAROBA g2
2 |AwARELO| 02 | QUE OS COMPONENTES OFERTADOS EM LUGAR DOS INDICADOS COMO PONTO DE FORGA FORNECIDO COM CAIXA DE PESO=7,0kg - VAZAO DE AR = 590 m*h RUA PROJETADA, SN, MAROBA, PACIFICO COWERCIOE WANUTERGAO | | (5
s | veroe | 03 | FABRICANTE DE REFERENCIA, DEVEM SER EFETIVAMENTE EQUIVALENTES PASSAGEM 150x150x100mm ,REF. CPAD-1515-10 (FAB. WETZEL), 06 UNIDADE CONDENSADORA AXIAL VERTICAL PRESIDENTE KENNEDY-ES AV, o SR DA CONSOLACAD, 340 o8
+ | ovan | 0a | NO QUE SE REFEREM A APLICAGAO TECNICA, OPERACIONAL E DE PERFORMANCE; FONECIDO COM DISJUNTOR DE PROTEGAO 06 CAPACIDADE = 30.000 Btu/h 38KCN30MS5 VLARCA 20301085 © B3
) DIMENSAO = 565x452x704mm (LxPxA) / PESO = 32kg MIDEA (similar) TITULO ~ TELZ (28}3511-0281 53
5 | AZUL_ |05 | 08-0 FIO TERRA DA UNIDADE CONDENSADORA DEVERA SER INTERLIGADA - " 28) 20
6 |macenta| 01 | A UM PONTO ESPECIFICO PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAGAO , NAO PODENDO SER ALIMENTAGAO ELETRICA = 220V / 2F+T /60 Hz /2, 85KW /16,84 SISTEMA DE CLIMATIZAGAO sg
7 | sranco | 02 | INTERLIGADO A TUBULAGAO DE GAS , TUBULAGAO DE AGUA , HASTE DE PARA-RAIOS 07 UNIDADE CONDENSADORA AXIAL VERTICAL 50 9
" ooon o, | OULINHA DE ATERRAMENTO PARA TELEFONE; 40 CAPACIDADE = 22.000 Btu/h 38KCN22M5 PRANCHA  PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO RESPONSAVEL TECNICO | o =
| DIMENSAO = 565x452x704mm (LxPxA) / PESO = 32kg MIDEA (similar) Alexandre Pacifico
10 10 %2 | 09 - PREVER PONTO DE AGUA , PONTO DE FORGA PARA ACIONAMENTO DOS ALIMENTACAO ELETRICA = 220V / 2F+T /60 Hz / 2,5KW / 11,1A PROJETO N° FOLHA N° REVISAO N° da Silva
so | 7 |10 | EQUIPAMENTOS DE MANUTENGAO E ILUMINAGAO NA AREA TECNICA; @& IDENTIFICAGAO DA REVISAO 08 02 UNIDADE CONDENSADORA AXIAL VERTICAL PRE-1966-ARC-ES-17 02/03 00 CREA N°
152 | 152 |02 CAPACIDADE = 18.000 Btu/h 38KCN18M5 6.051-D
DIMENSAO = 565x452x704mm (LxPxA) / PESO = 32kg MIDEA (similar) ESCALA DESENHISTA PROJETISTA ART N°
ALIMENTAGAO ELETRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 1,63KW / 7,9A INDICADA CLEBSON -
FORMATO AL EXTENDIDO 1 5 3 2 5 6 . - , B -
: Z = PR 2 _ Y = 1 ANTES DA EXECUGCAO O PROJETO
WTERNO s | b | B ssise | B eses® || EESARmee |ATEX
. X mm




DIVULGACAO U ALTERACAO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR
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ESPECIFICACAO GERAL - 3° PAVIMENTO
ucC 38 .
@ U9 Ul U4 UZ U8 U6 U7 U3 LOCAL IDENTIF. CAPAC. ALIMENTACAO ELETRICA LINHA DE | LINHA DE
\ \ \ \ \ \ \ \ (UE + UC) ( Btu/h) (V/Ph/Hz/Kw/A) LIQUIDO | SUCGAO
C LL) (LS)
b\ @/\? @ Q/‘% @ ‘, P ‘g ® P ‘g ® (
o= =/ N N\ N\ ALA DE AULA N ) 3/8" (9,53 5/8" (15,88
X  TELA DE PROTEGRO 1 TELA DE PROTEGAO : % i A P : s p : A p : 4 S u 09 UE38+UC38 22.000 220V / 2F+T /60 Hz / 2,5KW / 11,1A (9,53) ( ) X
}r: I— 1 1 1 — 1 UE39+UC39 22.000 220V / 2F+T /60 Hz / 2,5KW / 11,1A | 3/8" (9,53) | 5/8" (15,88)
I ~ ~ o~ o~ o~ o [ o~ o~ o~
RUFO ! © © = = = = = > g SALA DE AULA N°10 UE40+UC40 | 22.000 | 220V /2F+T /60 Hz/2,5KW /11,1A | 3/8" (9,53) | 5/8" (15,88)
|
|
w B B UE41+UcC41 22.000 220V / 2F+T /60 Hz / 2,5KW / 11,1A | 3/8" (9,53) | 5/8" (15,88)
| . : ~ ,
e 5 @ @ @
cX. D’AGUA i & & UE 41 UE 45 UE 49 UE 53 SALA DE AULA N°11 UE42+UC42 22.000 220V / 2F+T /60 Hz / 2,5KW / 11,1A | 3/8"(9,53) | 5/8" (15,88)
5000 < . .
i a 3 UE43+UC43 22.000 220V / 2F+T /60 Hz / 2,5KW / 11,1A | 3/8"(9,53) | 5/8" (15,88)
| — —1 — —1
; o) o) o) o) SALA DE AULA N°12 UE44+UC44 22.000 220V / 2F+T /60 Hz / 2,5KW / 11,1A | 3/8"(9,53) | 5/8"(15,88)
2 } WC. AL. MAS. 04 + Z Z Z Z
S| |LAJE IMPERMEABILIZADA | +648 & = = o o UE45+UC45 | 22.000 | 220V/2F+T/60 Hz/2,5KW/11,1A | 3/8"(9,53) | 5/8"(15,88)
. ‘ W™ SALA DE AULA N°12 i ™M W™ W™
|
RESERVATORIO 01 \ +648 SALA DE AULA N°10 o9 oQ SALA DE AULA N°14 o9 SALA DE AULA N°16 og SALA DE AULA N°13 UE46+UC46 | 22.000 | 220V /2F+T /60 Hz/2,5KW /11,1A | 3/8"(9,53) | 5/8" (15,88)
| | WC. AL. FEM. 04 oZ oZ oz oz -
} @ @ ‘<z; < @ Z < @ % < @ § X UE47+UC47 22.000 220V / 2F+T /60 Hz / 2,5KW / 11,1A | 3/8"(9,53) | 5/8" (15,88)
: . .
® m ® O oZ’'m ® 0
i @ UE 40 +650 @®= o= @®= o= SALA DE AULA N°14 UE48+UC48 | 22.000 | 220V/2F+T/60Hz/2,5KW/11,1A | 3/8"(9,53) | 5/8"(15,88)
| ©2 o +650 o +650 o ]
" | +650 : ;
Céo gm GUA ‘ bl . & & & & UE49+UC49 | 22.000 | 220V /2F+T/60Hz/2,5KW/11,1A | 3/8"(9,53) | 5/8"(15,88)
| << << L << <<
UE 48 VE 52 . .
| @ & | BEBEDOURO & 3 %%44 3 ® 3 ® 3 SALA DE AULA N°15 UES0+UC50 | 22.000 | 220V /2F+T /60 Hz /2,5KW /11,1A | 3/8" (9,53) | 5/8" (15,88)
+650 - | w.c.aPoIO UE51+UC51 22.000 220V / 2F+T /60 Hz / 2,5KW / 11,1A | 3/8"(9,53) | 5/8" (15,88)
o) <
O " "
fffffffffffff ‘i 6 4|8 x SALA DE AULA N°16 UE52+UC52 22.000 220V / 2F+T /60 Hz / 2,5KW / 11,1A | 3/8" (9,53) | 5/8" (15,88)
+
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PC ! T o UE53+UC53 22.000 220V / 2F+T /60 Hz / 2,5KW / 11,1A | 3/8"(9,53) | 5/8" (15,88)
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i N DRENAGEM DOTADO DE SIFAO, POSICIONAMENTO INDICADO
g Al = z (L MERAMENTE ORIENTATIVO. 01 05 | LINHA DE DRENO _
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g ] B 03 07 ISOLAMENTO TERMICO
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. PLANTA BAIXA RESERVATORIO E COBERTURA - BLOCO 01 - PLANTA BAIXA DO BLOCO 02 - 3% PAV.
N s o PREFEITURA MUNICIPAL DE
- 0
. /. PLANTA BAIXA - 32 PAVIMENTO. o L : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .
»‘ W A
\‘,,,,// 1/75 RAMPA residente Kennedy SEMOB - PMPK
A . _ UNIDADE CONDENSADORA AXIAL VERTICAL UNIDADE EVAPORADORA HIWALL
01- MEDIDAS EM CENTIMETROS ONDE NAO INDICADA A UNIDADE; = 09 03 CAPACIDADE = 12.000 Btu/h 38KCN12M5 01 06 CAPACIDADE 30.000 Btu/h 42MFCC30M5
02 - AS LINHAS FRIGORIFICAS DEVERAO SER ISOLADAS INDIVIDUALMENTE @ PONTO DE FORCA FORNECIDO COM CAIXA DE PASSAGEM 150x150x100mm, UNIDADE EVAPORADORA PARA FIXACAO NA PAREDE DIMENSAO = 843x370x563mm (LxPxA) / PESO = 21kg MIDEA (similar) DIMENSAO = 1250x255x325mm (LxPxA) MIDEA (similar)
COM TUBO ISOLANTE TERMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO REVESTIDO ESZ-E%'TS‘S'&? J‘;?S(J':SE-T(‘;V:EZEE'F;)F‘{OTEC:AO (HI WALL) ALIMENTACAO ELETRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 1,06KW / 4,9A PESO = 18,0kg- VAZAO DE AR = 1200 m?h
COM FILME FLEXIVEL COM ANTI UV, PARA TEMPERATURA SUPERIOR A 105°C .
REF = POLIPEX - HT INVERTER 10 02 UNIDADE CONDENSADORA AXIAL VERTICAL SBKCNOSMS 02 40 UNIDADE EVAPORADORA HIWALL JOMFCAZIMS I 05/09/2017 | CLEBSON EMISSAO INICIAL ALEXANDRE
PF 01 (SPLIT 30.000 BTU'S/H) UNIDADE CONDENSADORA DESCARGA AXIAL VERTICAL gfﬁé\,\%%%‘;g '%(;% B;;g“ (LxPxA) / PESO = 20k MIDEA (similar) gﬁﬁpsh?é?&gD—EgézéogfoB;uzlg (LxPxA) MIDEA (similar)
03 - TODA PASSAGEM DE DUTOS OU TUBULAGAO PELA ALVENARIA DEVERA SER A _ PARA CAPACIDADE ACIMA ATE 30.000 BTU o oXSfEXODSMIM LXEX - A e VAT A o AR & At A
| VEDADA COM MATERIAL FLEXIVEL APOS A MONTAGEM: ALIMENTAGCAO ELETRICA = 220V / 2F+T/ 60 Hz/ 3,12KW / 16,8A ALIMENTAGAO ELETRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 0,82KW / 3,7A PESO= 13,5kg- VAZAO DE AR = 1050 m*h REV.| DATA POR DESCRICAO APROVADO -
04 - TODA A TUBULAGAO DE DRENO DEVERA SER ISOLADA COM TUBO FLEXIVEL PF 02 (SPLIT 22.000 BTU'S/H) 03 02 UNIDADE EVAPORADORA HIWALL A9MECA18MS5 ~ 5
COM 10mm DE ESPESSURA REVESTIDO COM FILME PROTETOR ,DEVERAO SER ALIMENTAGAO ELETRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 2,5KW / 11,1A CAPACIDADE 18.000 Btu/h o LEGENDA - REVISOES 3
% ) X DIMENSAO = 920x223x292mm (LxPxA) MIDEA (similar) 3
MONTADAS COM INCLINAGAO MININA DE 2%, PASSAR POR UMA CAIXA SIFONADA PF 03 (SPLIT 18.000 BTU'SH) PONTO DE AGUA PARA MANUTENCAO PESO = 12,0kg- VAZAO DE AR = 800 m?h D0 CLIENTE T OBRA 3
A : 18. TORNEIRA DO TIPO PARA JARDIM), = 12,0kg- =
OU SER DOTADO DE SIFAO ANTES DE DESCARREGAR NO ESGOTO; ALIMENTAGAO ELETRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 1,68KW / 7,9 %, (FORNECIDO O TIPO PAR CONDEN)SADORES g
) . 04 03 UNIDADE EVAPORADORA HIWALL u
S OTAGEN ZiX1 05 - A DISTANCIA ENTRE OS SUPORTES DE FIXACAO DAS LINHAS FRIGORIFICA BF 04 (SPLIT 12.000 BTUS/H CAPACIDADE 12.000 Btu/h 42MFCA12M5 «
COLOR = 10 E 152 E LINHA DE DRENAGEM DEVERA SER DE NO MAXIMO 200 cm; ALIME(NTA 50 ELETRICA )220v | OF+T 1 60 Ha / 1.06KW / 4.9A DIMENSAO = 790x198x265mm (LxPxA) MIDEA (similar) 2
- = + 5 x 5 o
DEVAISWHITE=07 | & o EVITAR PONTO DE ORVALHO NA SUPERFICIE DA TUBULAGAO E c z/1, , aD LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO FORNECIDA PESO = 8,0kg- VAZAO DE AR = 600 mh CLENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE _ 2
GOTEJAMENTO DA AGUA DE CONDENSAGAO CERTIFIQUE-SE QUE NAO HAJA PF 05 (SPLIT 9.000 BTU'S/H) UNIDADE EVAPORADORA HIWALL 8
N° | COrR |ESP.| RACHADURA NO ISOLAMENTO; ALIMENTAGAO ELETRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 0,82KW / 3,7A 0> 02 CAPACIDADE 9.000 Btu/h 42MFCAO9MS PRESIDENTE KENNEDY - D‘pac.lf co g
1 |VERMELHOL O | 07 - ONDE A EXPRESSAO "OU SIMILAR" FOR UTILIZADA, DEVE-SE ENTENDER DIMENSAO = 710x190x250mm (LxPxA) MIDEA (similar) O8R4 EMEIEF BARRA DE MAROBA z
2 | AVARELO| 02 | QUE OS COMPONENTES OFERTADOS EM LUGAR DOS INDICADOS COMO PONTO DE FORGA FORNECIDO COM CAIXA DE PESO=7,0kg - VAZAO DE AR = 590 m*h RUA PROJETADA, SN, MAROBA, PACIFICO COMERCIOE WANUTENGAO | |
s | veroe | 03 | FABRICANTE DE REFERENCIA, DEVEM SER EFETIVAMENTE EQUIVALENTES PASSAGEM 150x150x100mm ,REF. CPAD-1515-10 (FAB. WETZEL), 06 UNIDADE CONDENSADORA AXIAL VERTICAL PRESIDENTE KENNEDY-ES AV, o SR DA CONSOLACAD, 340 ®
4 | cvan 04 | NOQUE SE REFEREM A APLICACAO TECNICA, OPERACIONAL E DE PERFORMANCE; FONECIDO COM DISJUNTOR DE PROTEGAO 06 CAPACIDADE = 30.000 Btu/h 38KCN30MS gl&é&éﬁfgoégéIO'I:],;‘t})”BESMIRIM/;ES &
) DIMENSAO = 565x452x704mm (LxPxA) / PESO = 32kg MIDEA (similar) TITULO ~ TELZ (28}3511-0281 5
5 | AzZuL | 05 | 08-0 FIO TERRA DA UNIDADE CONDENSADORA DEVERA SER INTERLIGADA ~ M 28) 2
6 | MAGENTA| 01 | A UM PONTO ESPECIFICO PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAGAO , NAO PODENDO SER ALIMENTAGAO ELETRICA =220V / 2F+T /60 Hz / 2.85KW / 16,84 SISTEMA DE CLIMATIZACAO 8
7 | Branco | 02 | INTERLIGADO A TUBULAGAO DE GAS , TUBULAGAO DE AGUA , HASTE DE PARA-RAIOS 07 UNIDADE CONDENSADORA AXIAL VERTICAL 70 T
" ooon o, | OULINHA DE ATERRAMENTO PARA TELEFONE; 40 CAPACIDADE = 22.000 Btu/h 38KCN22M5 PRANCHA  PLANTA BAIXA - 3° PAVIMENTO RESPONSAVEL TECNICO | o
| DIMENSAO = 565x452x704mm (LxPxA) / PESO = 32kg MIDEA (similar) Alexandre Pacifico
10 10 2 | 09- PREVER PONTO DE AGUA , PONTO DE FORCA PARA ACIONAMENTO DOS ALIMENTACAO ELETRICA = 220V / 2F+T /60 Hz / 2,5KW / 11,1A PROJETO N° FOLHA N° REVISAO N° da Silva
so 7 |10 | EQUIPAMENTOS DE MANUTENGAO E ILUMINACAO NA AREA TECNICA; @k IDENTIFICAGAO DA REVISAO 08 02 UNIDADE CONDENSADORA AXIAL VERTICAL SKONTBMS PRE-1966-ARC-ES-17 03/03 00 GcgglA go
12| 152 |02 CAPACIDADE = 18.000 Btu/h .051-
DIMENSAO = 565x452x704mm (LxPxA) / PESO = 32kg MIDEA (similar) ESCALA DESENHISTA PROJETISTA ART N°
ALIMENTAGAO ELETRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 1,63KW / 7,9A INDICADA CLEBSON -
FORMATO AL EXTENDIDO 1 5 3 2 5 6 ] — ] ] g B -
TERNG 103 0satamn st B waeess | B enessrt | | tEERmsamere ATEX

EXTERNO:1030x594mm

COMENTADO PELO INSTALADOR




