
COPA

A: 9,61 m²

P.D: 3,00 m

TRIAGEM

A: 6,62 m²

P.D: 3,00 m

HEMATOLOGIA / BIOQUIM.

A: 11,03 m²

P.D: 3,00 m

ATENDIMENTO

A: 6,62 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 18,06 m²

P.D: 3,00 m

ADMINISTRAÇÃO

A: 10,01 m²

P.D: 3,00 m

REPOUSO PLANTÃO

A: 11,93 m²

P.D: 3,00 m

LABORAT. MICROB.

A: 8,28 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. PCD FEM.

A: 3,09 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. PCD MASC.

A: 3,09 m²

P.D: 3,00 m

ESPERA

A: 46,20 m²

P.D: 3,00 m

DIGITAÇÃO

A: 5,99 m²

P.D: 3,00 m

HORMON.

A: 6,30 m²

P.D: 3,00 m

LAVAGEM MATERIAL

A: 5,36 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. FUNC. MASC.

A: 4,64 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. FUNC. FEM.

A: 4,64 m²

P.D: 3,00 m

ARQUIVO MORTO

A: 3,45 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO / RESERV.

A: 11,62 m²

P.D: 3,00 m

PARASITOSE / URIANÁLISE

A: 8,28 m²

P.D: 3,00 m

GUARDA TEMP. DE CADÁVER

A: 8,99 m²

P.D: 3,00 m

HIGIENIZAÇÃO

A: 8,27 m²

P.D: 3,00 m

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

A: 30,47 m²

P.D: 3,00 m

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

A: 30,47 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 8,65 m²

P.D: 3,00 m

DML 3

A: 2,55 m²

P.D: 3,00 m

CARGA/DESCARGA

A: 34,42 m²

P.D: 3,00 m

GUARDA MACA

A: 3,52 m²

P.D: 3,00 m

BHO. PCD

A: 2,72 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 6,78 m²

P.D: 3,00 m

SANITÁRIO

A: 2,28 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. MASCULINO

A: 8,47 m²

P.D: 3,00 m

DML 1

A: 2,68 m²

P.D: 3,00 m

QUARTO INDIV. DE CURTA DURAÇÃO

A: 9,11 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. PCD 1

A: 4,84 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. PCD 2

A: 4,84 m²

P.D: 3,00 m

QUARTO INDIV. DE CURTA DURAÇÃO

A: 9,11 m²

P.D: 3,00 m

POSTO DE ENFERMAGEM

A: 10,04 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. PCD 3

A: 5,60 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. PCD 4

A: 5,65 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. PCD 5

A: 5,65 m²

P.D: 3,00 m

EXPURGO

A: 2,02 m²

P.D: 3,00 m

DML

A: 1,87 m²

P.D: 3,00 m

OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA, MASCULINO E FEMININO

A: 97,71 m²

P.D: 3,00 m

SALA DO DIRETOR

A: 6,90 m²

P.D: 3,00 m

VEST. FEMININO

A: 8,80 m²

P.D: 3,00 m

VEST. MASCULINO

A: 8,80 m²

P.D: 3,00 m

GUARDA CARRINHOS

A: 3,55 m²

P.D: 3,00 m

DML

A: 3,55 m²

P.D: 3,00 m

COPA

A: 14,44 m²

P.D: 3,00 m

DEPÓSITO

A: 3,55 m²

P.D: 3,00 m

REFEITÓRIO

A: 30,96 m²

P.D: 3,00 m

SANIT.

A: 2,71 m²

P.D: 3,00 m

QUARTO PLANTÃO ENF. MASC.

A: 10,99 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 31,46 m²

P.D: 3,00 m

ESTAR PARA FUNCIONÃRIOS

A: 18,14 m²

P.D: 3,00 m

FARMÁCIA

A: 20,62 m²

P.D: 3,00 m

ROUPA SUJA

A: 10,91 m²

P.D: 3,00 m

ARMAZ. MAT. ESTERILIZADO

A: 10,91 m²

P.D: 3,00 m
PREPARO MATERIAL

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

ALMOXARIFADO

A: 8,44 m²

P.D: 3,00 m

QUARTO PLANTÃO MED. FEM

A: 13,34 m²

P.D: 3,00 m

QUARTO PLANTÃO MED. MASC.

A: 13,34 m²

P.D: 3,00 m

QUARTO PLANTÃO ENF. FEM.

A: 13,34 m²

P.D: 3,00 m

SANIT.

A: 2,71 m²

P.D: 3,00 m

SANIT.

A: 2,71 m²

P.D: 3,00 m

SANIT.

A: 2,71 m²

P.D: 3,00 m

APLICAÇÃO

A: 24,86 m²

P.D: 3,00 m

INALAÇÃO

A: 24,87 m²

P.D: 3,00 m

ELETROCARDIOGRAFIA

A: 10,48 m²

P.D: 3,00 m

SUTURA

A: 10,48 m²

P.D: 3,00 m

COLETA DE MATERIAL

A: 11,16 m²

P.D: 3,00 m

GESSO/FRATURA/IMOBILIZAÇÃO

A: 12,74 m²

P.D: 3,00 m

ARQUIVO CHAPAS

A: 2,27 m²

P.D: 3,00 m

SANIT.

A: 2,27 m²

P.D: 3,00 m

LABORATÓRIO PROCESS.

A: 5,95 m²

P.D: 3,00 m

RADIOLOGIA

A: 21,08 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 95,24 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO/ESPERA

A: 84,51 m²

P.D: 3,00 m

RECEPÇÃO

A: 7,05 m²

P.D: 3,00 m

ARQUIVO MÉDICO

A: 6,26 m²

P.D: 3,00 m

CALSSIF. RISCO

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

ATENDIMENTO SOCIAL

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

CONSULTÓRIO

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

CONSULTÓRIO

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

CONSULTÓRIO

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

CONSULTÓRIO

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

CONSULTÓRIO

A: 10,25 m²

P.D: 3,00 m

DML

A: 4,24 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 33,24 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. FEMININO

A: 7,87 m²

P.D: 3,00 m

+ 2,19

1
6 10

BANHEIRO

A: 2,45 m²

P.D: 3,00 m

GUARITA

A: 10,86 m²

P.D: 3,00 m

DEPÓSITO

A: 2,94 m²

P.D: 3,00 m

1
510

2
4 11

2
4 7

SALA DE INFORMÁTICA

A: 5,30 m²

P.D: 3,00 m

SALA DE ARQUIVO

A: 5,17 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. PCD FEM.

A: 4,64 m²

P.D: 3,00 m

SANIT. PCD MASC.

A: 2,40 m²

P.D: 3,00 m

SALA DE ADMINISTRAÇÃO

A: 13,80 m²

P.D: 3,00 m

SALA DE REUNIÃO

A: 18,31 m²

P.D: 3,00 m

CIRCULAÇÃO

A: 6,51 m²

P.D: 3,00 m

1
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RECEPÇÃO

A: 8,05 m²

P.D: 3,00 m

ABRIGO RESÍDUO COMUM

A: awrgcergc m²

P.D: 3,00 m

ABRIGO RES. BIOLÓGICO/CONTAM.

A: asrgargarg  m²

P.D: 3,00 m
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CPD

A: 6,13 m²

P.D: 3,00 m
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DEPÓSITO

A: 4,06 m²

P.D: 3,00 m

2
411

+ 2,19

1
5 10

X X X X X X X X X

ABRIGO DE GÁS

A: 4,32 m²

P.D: 1,80 m

+ 2,19

3
4 11

QGBT

A: 5,53 m²

P.D: 3,00 m

+ 2,19

1
4 11

ABRIGO DE VÁCUO

A: 10,34 m²

P.D: 3,00 m

ABRIGO DE OXIGÊNIO MEDICINAL

A: 19,67 m²

P.D: 3,00 m

ABRIGO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL

A: 14,17 m²

P.D: 3,00 m

+ 5,19

+ 5,19

+ 5,19

3
4 8

3
4 8

3
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A: 50,00 m²

PROJETO ENGENHARIA ELÉTRICA

SUBESTAÇÃO DE ENERGIA

+ 5,00N

S
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W
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SE

SW

NW

COLETA

A: 8,08 m²

P.D: 3,00 m

+ 2,19

1
510

GUARITA POLICIAL

A: 8,61 m²

P.D: 3,00 m

+ 2,19
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U.E. 9000

01

U.E. 9000

03

U.E. 9000

04

U.E. 9000

06

U.E. 9000

07

U.E. 9000

06

U.E. 9000

08

U.E. 9000

07

U.E. 9000

09

U.E. 9000

10

U.E. 9000

11

07

U.E. 9000

02

U.E. 9000

08

U.E. 9000

09

U.E. 9000

10

U.E. 9000

06

U.E. 9000

07

U.E. 9000

10

U.E. 9000

12

U.E. 9000

13

U.E. 9000

14

U.E. 9000

15

U.E. 9000

11

U.E. 9000

16

U.E. 9000

17

U.E. 9000

18

U.E. 9000

19

U.E. 9000

20

U.E. 9000

09

U.E. 9000

U.E. 12000

03

U.E. 12000

04

U.E. 12000

05

U.E. 12000

06

U.E. 12000

07

U.E. 12000

08

U.E. 24000

02

U.E. 24000

01

U.E. 18000

01

U.E. 18000

02

U.E. 18000

03

U.E. 12000

U.E. 18000

04

U.E. 18000

05

U.E. 18000

06

U.E. 18000

07

U.E. 18000

09

U.E. 18000

08

U.E. 12000

01

U.E. 31000

01

U.E. 31000

02

U.E. 31000

03

U.E. 31000

04

U.E. 36000

01

U.E. 36000

02

U.C. 9000

U.C.18000

U.C.18000

U.C.18000

01

U.C.12000

U.C. 31000
U.C. 31000

U.C. 9000

U.C. 9000

U.C. 9000
U.C. 9000

U.C. 9000

U.C. 9000
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U.C. 9000

U.C.12000

U.C. 9000
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U.C. 9000

U.C. 9000

U.C. 9000

U.C. 9000

U.C. 9000

U.C. 36000
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U.C.18000

U.C. 9000

U.C. 9000

U.C.12000
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U.C.18000

U.C. 9000

U.C.12000

U.C.12000

U.C.18000

U.C.18000

U.C.12000

U.C. 9000U.C. 9000

U.C. 30000

U.C. 30000

U.C. 9000

U.C. 9000

U.C. 24000

U.C. 24000

U.C. 9000

G.I.

01

G.I.

02

G.I.

03

G.I.

04

G.I.

05

G.I.

06

G.I.

07

G.I.

08

G.I.

09

G.I.

10

G.I.

11

G.I.

12

G.I.

13

G.I.

15

G.I.

16

G.I.

17

G.I.

18

G.I.

19

G.I.

20

G.I.

21

G.I.

22

G.I.

23

G.I.

24

G.I.

25

G.I.

26

G.I.

27

G.I.

28

G.I.

29

G.I.

30

G.I.

31

G.I.

32

G.I.

33

G.I.

34

G.I.

35

G.I.

36

G.I.

37

G.I.

38

G.I.

49

G.I.

40

G.I.

41

G.I.

48

G.I.

45

G.I.

44

G.I.

43

G.I.

46

G.I.

47

G.I.

49

G.I.

50

G.I.

51

G.I.

52

15

U.C. 9000

XXXX

X
X

X

G.I.

53

U.E. 9000

12

02

05

G.I.

42

U.E. 9000

15

U.E. 18000

11

U.E. 18000

10

U.E. 9000

14

U.C. 9000

10

U.C.18000

14

U.C. 9000

15

U.C. 9000

2 (30X25)

1 (50X50)

3 (30X25)4 (30X20)5 (30X20)6 (30X20)7 (30X20)8 (30X20)9 (30X15)10 (20X15)

11(10X10)

12 (10X05)

13 (10X05)

14 (10X05)

15 (10X05)

16 (10X05)

17 (10X05)
19 (10X05)

20 (10X05)

21 (10X05)

18 (10X05)

22 (50X45)

23 (30X25)24 (30X25)25 (30X25)26 (30X25)27 (30X25)28 (30X25)29 (30X20)30 (30X20)

32 (30X10)

34 (10X5) 35 (10X5) 36 (10X5) 37 (10X5) 38 (10X5) 39 (10X5) 40 (10X5)

41 (40X40)

42 (40X35)

43 (30X20)

44 (30X15)45 (30X15)46 (30X15)47 (30X15)48 (30X10)
49 (30X10)50 (15X10)

51 (15X15) 52 (10X05) 53 (10X05) 54 (10X10) 55 (10X05)

56 (10X05) 57 (10X10)

G.I.

17

33 (10X5)

31 (30X20)

58 (20X20)

59 (10X05)

60 (10X30)

61 (10X25)62 (10X10)63 (10X05)

64 (10X15)
65 (10X15)

66 (30X35)

67 (30X15)68 (20X15)69 (20X15)

75 (10X05)

70 (15X15)

74 (10X05)

71 (15X10)

72 (10X10)

73 (10X05)

76 (30X25)

77 (30X25) 78 (30X20) 79 (30X20) 80 (30X20) 82 (30X15)81 (30X20) 83 (10X15)

85 (10X05)

84 (10X05)

87 (10X25)

86 (10X05)89 (10X05)90 (10X05)91 (10X05)92 (10X10)

93 (10X05)

88 (10X25)

09

10

U.C. 9000

20

U.C. 9000

U.E. 9000

08

G.I.

54

G.I.

55

G.I.

57

G.I.

56

94 (30X25)

95 (15X10)

96 (15X10)

97 (10X05)98 (10X05)

99 (10X05)

Unidade condensadora SPLITÃO

C.A. 150

C.A. 180

C.A. 180

Cortina de Ar 150 cm

LEGENDA

ITEM QTD

LEGENDAS

02

04

11

08

02

01

Unidade Evaporadora Split Cassete 9.000 BTU/h

Unidade Evaporadora Split Cassete 12.000 BTU/h

Unidade Evaporadora Split Cassete 18.000 BTU/h

Unidade Evaporadora Split Cassete 24.000 BTU/h

Unidade Evaporadora Split Cassete 31.000 BTU/h

Unidade Condensadora Split 9.000 BTU/h

Unidade Condensadora Split 12.000 BTU/h

Unidade Condensadora Split 18.000 BTU/h

Unidade Condensadora Split 24.000 BTU/h

Unidade Condensadora Split 31.000 BTU/h

C.A. 150

U.E. 9000

U.E. 12000

U.E. 18000

U.E. 24000

U.E. 30000

U.C. 9000

U.C.12000

U.C.18000

U.C. 24000

U.C. 30000

02
Unidade Evaporadora Split Cassete 36.000 BTU/h

U.E. 30000

Unidade Condensadora Split 36.000 BTU/h
U.C. 36000

02

04

11

08

35

02

Grelha de Insuflamento

G.I.
53

Cortina de Ar 180 cm

35

C.A.180

PLANTA BAIXA - CLIMATIZAÇÃO

Esc 1:125
1

VISTAS UNDADE EVAPORADORA CASSETE

ALVENARIA

DESCRICAO

RASCO NA ALVENARIA DE 5x5cm (LxP)

PARA PASSAGEM DA LINHA FRIGORIFICA

LAJE

10

09

01

FORRO

VISTA FRONTAL

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

INSTALAÇÃO TIPICA

SPLIT HIWALL

50

07

05

11

01

10

FORRO

08

02

04

TUBO DE PVC Ø 25mm , ISOLADO 

06

09

10

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC

03

04

07

08

09

01

SIFÃO

05

06

02

ITEM

11

LEGENDA 

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HIWALL

UNIDADE CONDENSADORA APOIADA EM BASE METALICA

PONTO DE FORÇA COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO

MEDIDAS EM CENTIMETROS ONDE NÃO INDICADA A UNIDADE

03

04

05

03

07

06

PAREDE

04

10

01

03

04

02

08

09

09

05

08

03

06

01 PERFIL METALICO

CABO"PP" PARA COMANDO E ALIMENTAÇÃO ELETRICA
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